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Kapitola 1

Ovlada£ PqDrv a systém REXYGEN

1.1 Úvod

Tento manuál popisuje ovlada£ PqDrv pro p°ipojení k PostgreSQL databázi. Ovlada£
umoº¬uje jak £tení, tak zápis dat. Dále je moºné exportovat archivy systému REXYGEN

do databáze, tj. alarmy, události a trendy.

1.2 Systémové poºadavky

Ovlada£ PqDrv lze pouºít na cílových za°ízeních s opera£ními systémy Windows a Linux.
Pro komunikaci je vyºadován TCP/IP stack (Ethernetová karta, USBWiFi dongle, atd.).

Pro pouºití ovlada£e musí mít vývojový po£íta£ a cílový po£íta£ nainstalován násle-
dující software:

Vývojový po£íta£
Opera£ní systém jeden z následujících: Windows 10/11, GNU/Linux
Vývojové nástroje verze vývojových nástroj· systému REXYGEN pro

odpovídající opera£ní systém

Cílové za°ízení
Systém REXYGEN jádro pro odpovídající opera£ní systém
IO ovlada£ verze pro odpovídající opera£ní systém

1.3 Instalace ovlada£e na vývojovém po£íta£i

Ovlada£ PqDrv je sou£ástí instala£ního balí£ku Vývojových nástroj· systému REXYGEN.
Je nutné vybrat p°íslu²ný balí£ek v instala£ním programu. Systém REXYGEN se obvykle
instaluje do sloºky
C:\Program Files\REX Controls\REXYGEN <verze>.

Následující soubory jsou zkopírovány do instala£ní sloºky:
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Bin\PqDrv_H.dll � Kon�gura£ní £ást ovlada£e PqDrv.

Bin\PqDrv_T.dll � �ást ovlada£e PqDrv pro cílové za°ízení, která je volána modulem
RexCore.

Doc\PDF\CZECH\PqDrv_CZ.pdf � This user manual.

1.4 Instalace ovlada£e na cílovém za°ízení

1.4.1 Windows za°ízení

Cílová £ást ovlada£e ur£ená pro p°ipojení k databázi na systému Windows 10/11 je
sou£ástí Vývojá°ských nástroj· systému REXYGEN, jak bylo zmín¥no vý²e.

1.4.2 Linux stroje

Pokud na va²em cílovém za°ízení je²t¥ není nainstalován runtime modul RexCore, na-
instalujte jej nejd°íve podle pr·vodce pro za£áte£níky systému REXYGEN [1]. Instalace
zahrnuje ve²keré pot°ebné ovlada£e, v£etn¥ PqDrv.

Pokud chcete nainstalovat PqDrv samostatn¥, m·ºete tak u£init z p°íkazového °ádku
pomocí následujícího p°íkazu:

sudo apt-get install rex-pqdrvt
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Kapitola 2

Zahrnutí ovlada£e do projektu

Ovlada£ je do projektu zahrnut v okamºiku, kdy je p°idán do hlavního souboru projektu
a vstupy a výstupy jsou propojeny v °ídících algoritmech.

2.1 P°idání ovlada£e PqDrv

Hlavní soubor projektu se zahrnutým ovlada£em PqDrv je zobrazen na Obrázku 2.1.

Obrázek 2.1: P°íklad hlavního souboru projektu se zahrnutým ovlada£em PqDrv
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K zahrnutí ovlada£e do projektu je t°eba p°idat jediný blok. Blok typu IODRV p°ejme-
novaný na PQ a p°ipojený k výstupu Drivers hlavního bloku EXEC. Název tohoto bloku
(PQ, viz Obr. 2.1) je pre�xem v²ech vstupních a výstupních signál· poskytovaných tímto
ovlada£em. �ty°i nejd·leºit¥j²í parametry jsou:

module � název modulu propojeného s ovlada£em, v tomto p°ípad¥ PqDrv

classname � t°ída ovlada£e, v tomto konkrétním p°ípad¥ PqDrv

cfgname � název kon�gura£ního souboru ovlada£e, nap°. PQdrv.rio.

factor � násobek parametru tick bloku EXEC, který de�nuje periodu provád¥ní úloh
ovlada£e

Vý²e uvedené parametry funk£ního bloku IODRV jsou kon�gurovány v programu
REXYGEN Studio. Kon�gura£ní dialog je rovn¥º zobrazen na Obr. 2.1.

Tla£ítko Configure otev°e kon�gura£ní dialog ovlada£e PqDrv, který je popsán v
kapitole 3.

2.2 Propojení vstup· a výstup· v °ídícím algoritmu

Vstupy a výstupy ovlada£e musí být propojeny s jednotlivými úlohami (.mdl soubory).
Jednotlivé úlohy (bloky QTASK nebo TASK) jsou propojeny s výstupy QTask, Level0,. . . ,
Level3 hlavního bloku EXEC. Pro vým¥nu dat mezi °ídícím algoritmem a ovlada£em
PqDrv pouºijte uvnit° jednotlivých task· bloky znázorn¥né na Obr. 2.2.

Obrázek 2.2: P°íklad vstupních a výstupních vlajek ovlada£e PqDrv

Blok From umoº¬ující uºivateli £íst jeden vstupní signál má nastavený Goto tag na
PQ__<IN>. Blok Goto umoº¬ující uºivateli nastavit jeden výstupní signál má nastavený
Goto tag na PQ__<OUT>, kde <IN> a <OUT> jsou °et¥zce odkazující se na poloºky de�-
nované v kon�gura£ním souboru *.rio. Bloky vºdy mají p°edponu PQ na za£átku tagu,
následovanou dv¥ma podtrºítky __. Bloky s více vstupy/výstupy mají tuto p°edponu
p°ímo ve svém názvu.
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Pouºití blok· s více vstupy/výstupy se doporu£uje, pokud je rychlost vým¥ny dat
(vzorkovací frekvence) prioritou. Podrobnosti o blocích INOCT, OUTOCT, INHEXD, OUTHEXD
najdete v manuálu pro referenci funk£ních blok· [2].

Kaºdé jméno I/O musí být jedine£né ve v²ech skupinách. Sekce Group proto obsahuje
volitelný parametr Name (viz kapitola 3 pro podrobnosti o sekci Group). I/O signál je
odkazován jako <group_name>_<item_name> v tomto p°ípad¥.

Instalace systému REXYGEN zahrnuje knihovnu p°íklad·, kde se mimo jiné sekce
0404-02_PqDrv v¥nuje pouºití PqDrv. P°íklad 0404-02-00_IO_Flags obsahuje knihovnu
pouºitelných vstup· a výstup·.
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Kapitola 3

Kon�gurace I/O ovlada£e

Tato kapitola popisuje kon�guraci jednotlivých vstupních a výstupních signál· a jejich
symbolické pojmenování. Signály jsou mapovány na p°íslu²nou databázi.

Kon�gura£ní dialog je sou£ástí souboru PqDrv_H.dll. Lze ho aktivovat z REXYGEN
Studio stisknutím tla£ítka Configure v dialogu parametr· bloku IODRV (viz kapitola 2).
Výsledná kon�gurace je uloºena v souboru *.rio jako standardní pro ostatní REXYGEN
ovlada£e. Dialog je rozd¥len do t°í záloºek, které jsou podrobn¥ popsány níºe.

3.1 Záloºka P°ipojení

První záloºka je v¥nována kon�guraci parametr· p°ipojení pro navázání spojení s data-
bází. Tato záloºka je znázorn¥na na Obrázku 3.1. Níºe naleznete vysv¥tlení jednotlivých
parametr·:

Server host � Odkazuje na adresu serveru, kde je hostována databáze.

Server port � �íslo portu pouºité pro p°ipojení k serveru databáze.

Database � Ur£uje název databáze, ke které se chcete p°ipojit.

User (UID) � Uºivatelské jméno (User Identi�er) spojené s ú£tem databáze.

Password (PWD) � P°íslu²né heslo pro uºivatele databáze.

Additional parameters � M·ºete pouºít k zahrnutí jakýchkoli dal²ích parametr· nebo
nastavení pot°ebných pro konkrétní p°ipojení k databázi.

Krom¥ vý²e uvedených parametr· jsou k dispozici následující za²krtávací polí£ka:

Local time � Pouºije v SQL dotazech místní £as místo UTC.

System clock � Pouºije systémový £as místo RexCore £asova£e jako zdroj hodin SQL
dotazech. Viz dokumentace bloku TRND pro více informací o SYSCLOCK a CORETIMER.

ISO format � Pouºije ISO formát £asových zna£ek v SQL dotazech.
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Obrázek 3.1: Kon�gura£ní dialog ovlada£e PqDrv � Podrobnosti o p°ipojení k databázi

3.2 Záloºka Archivy

Tato záloºka m·ºe být pouºita k nastavení ukládání archiv· z RexCore do databáze.
Zobrazení záloºky je vid¥t na Obrázku 3.2, a význam poloºek je následující:

Mode � De�nuje strukturu exportu dat do databáze. Moºnosti jsou:
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0 Nic se neexportuje (pouºívá se k do£asnému zakázání poloºky).
1 Jsou exportovány pouze alarmy a události (�ltrováno dodate£nými pa-

rametry). Tabulka v databázi musí obsahovat následující sloupce: �as,
ID alarmu, Kód, Úrove¬, Hodnota.

2 Jsou exportovány pouze trendy, tedy data uloºená blokem TRND. Data
jsou �ltrována dodate£nými parametry. Tabulka v databázi musí obsa-
hovat následující sloupce: �as, ID skupiny, Hodnota1, Hodnota2, ...

3 Jsou exportovány pouze trendy, ale na rozdíl od p°edchozího má pa-
rametr SQL význam kompletního SQL dotazu, do kterého jsou vloºeny
hodnoty. Lze pouºít následující zástupné symboly: ?G = hodnota para-
metru GlobalId v souboru *.rio; ?S = hodnota parametru GlobalString
v souboru *.rio; ?Y = rok; ?M = m¥síc; ?D = den v m¥síci; ?T = £asové
razítko (£as a datum poloºky archivu); ?N = nanosekundy (v sekun-
dách) £asového razítka; ?C = kód; ?L = úrove¬; ?I = ID poloºky; ?1 =
1. poloºka; ?2 = 2. poloºka; ... Oby£ejný otazník má význam dal²í po-

loºka v následujícím po°adí: 1. hodnota, 2. hodnota, ...; ). Dal²í parametr
SQL2 má význam SQL dotazu pouºitého pro detekci poslední zazname-
nané poloºky v databázi, který je pouºit pro automatické na£ítání dat
archivovaných, kdyº nebyla k dispozici databáze.

4 Jsou exportovány pouze alarmy a parametr SQL má význam komplet-
ního SQL dotazu. Zástupné symboly a parametr SQL jsou stejné jako v
p°edchozím reºimu.

Archive ID � �íslo archivu, ze kterého se mají £íst data. Archivy jsou £íslovány od 1
podle po°adí v kon�guraci výkonného systému REXYGEN (ARCHIVE bloky p°ipojené
k bloku EXEC).

Item ID ranges � Rozsah ID (parametr id p·vodního bloku) pro export z archivu do
databáze (v sekci ARCHIVE). Musí být sudý po£et poloºek, kde liché poloºky ur£ují
za£átek intervalu a sudé poloºky jeho konec. Nap°íklad "100,100,104,109"znamená
ID 100, 104, 105, . . . , 109. Poloºky musí být se°azeny vzestupn¥.

SQL table name � Název tabulky SQL nebo celý SQL p°íkaz, jak je de�nováno para-
metrem Reºim. V n¥kterých p°ípadech musí být pouºita notace
<název_databáze>.<název_tabulky> pro odkazování na tabulky databáze.

3.3 Záloºka Grupy

Poslední záloºka se pouºívá k p°ímému £tení a zápisu dat do a z algoritmu. Záloºka Grup
je znázorn¥na na Obrázku 3.3 a je rozd¥lena do t°í £ástí:

• Group table � Tato £ást zobrazuje v²echny p°ipravené datové skupiny. Význam
sloupc· je následující:

Name � Název skupiny pro £tení/zápis poloºek.
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Obrázek 3.2: Kon�gura£ní dialog ovlada£e PqDrv � Nastavení sekce archiv·

Mode � Dostupné reºimy jsou popsány v tabulce níºe.

Period [s] � Perioda v sekundách pro generování SQL dotazu.

• Group settings � Tato £ást zahrnuje nastavení pro aktuáln¥ vybranou skupinu. V
této £ásti naleznete t°i vý²e uvedené poloºky a navíc dal²í poloºku, bu¤ SQL table
name (jméno tabulky) nebo SQL query (SQL dotaz), v závislosti na vybraném Mode
(reºimu). V n¥kterých p°ípadech musí být pouºita notace
<název_databáze>.<název_tabulky> pro odkazování na tabulky databáze.

• Item table � Tato tabulka je zobrazena pouze p°i výb¥ru skupiny a zobrazuje
£tecí a zápisové poloºky pro tuto skupinu. Význam sloupc· je následující:

Name � Název £tecí/zápisové poloºky.

Type � Moºné typy jsou: bool, int, double, string, large.

Dostupné reºimy skupin
0 Nic se ne£te (pouºívá se k do£asnému zakázání poloºky).
1 P°edpokládá se, ºe tabulka je se°azena podle sloupce ID. �ádek s nejvy²²ím ID

je dodáván odpovídajícím vstupním vlajkám v úloze. Sloupce a poloºky/vlajky
musí mít stejný název.
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2 P°edpokládá se, ºe tabulka je se°azena podle sloupce Time (ID je vedlej²í klí£).
Je vybrán °ádek s nejvy²²ím £asem, který není umíst¥n v budoucnosti, a vý-
sledná data jsou dodávána odpovídajícím vstupním vlajkám v úloze. Sloupce
a poloºky/vlajky musí mít stejný název. Tento reºim umoº¬uje pouºití p°ed-
generované posloupnosti dat.

3 Je proveden SQL dotaz z parametru SQL, vstupy jsou aktualizovány prvním
°ádkem odpov¥di (1. sloupec odpovídá 1. poloºce, ...). Je moºné pouºít ?T v
SQL dotazu, který je nahrazen aktuálním £asem. Je také moºné pouºít ?1 v
SQL dotazu, který je nahrazen hodnotou 1. poloºky, ?2 , který je nahrazen
hodnotou 2. poloºky,...

128 Nic se nezapisuje (pouºívá se k do£asnému zakázání poloºky).
129 Hodnoty z odpovídajících vlajek v úlohách jsou zapsány do databáze. Sloupce

a poloºky/vlajky musí mít stejný název.
130 Podobné jako vý²e, pouze zde existuje je²t¥ jeden sloupec s názvem Time, který

obsahuje aktuální £as (v£etn¥ data) REXYGEN runtime jádra v UTC (nebo jiný
£as de�novaný parametrem Moºnosti).

131 Je proveden SQL dotaz z parametru SQL. M·ºete pouºít následující zástupce:
?G = hodnota parametru GlobalId v *.rio souboru; ?S = hodnota parametru
GlobalString v *.rio souboru; ?Y = aktuální rok; ?M = aktuální m¥síc; ?D =
aktuální den v m¥síci; ?T = aktuální £as (v£etn¥ data); ?I = poloºkaID; ?1
= 1. poloºka; ?2 = 2. poloºka; ... Oby£ejný otazník znamená dal²í poloºku v
následujícím po°adí: 1. hodnota, 2. hodnota, ...

3.4 Speciální signály

Pro kaºdý I/O signál existují dal²í pomocné signály. Ty lze získat p°idáním následujících
°et¥zc· k referenci signálu:

_Status � stavový kód - výsledek posledního dotazu. Kódy jsou: 0 ... poslední poºa-
davek byl úsp¥²ný 1 ... poslední poºadavek selhal 2 ... je²t¥ nebyl proveden ºádný
poºadavek 3 ... poslední poºadavek vrátil prázdnou sadu dat 101 ... poslední po-
ºadavek selhal kv·li odpojení databáze 102 ... spojení s databází není navázáno,
poºadavek není vyºadován

_Disable � Pokud je True, £tecí/zápisové operace pro celou skupinu jsou zakázány.

_Trigger � Vzestupná hrana spou²tí provedení £tecích/zápisových operací.

_Age � Po£et sekund od posledního p°ístupu k databázi (£tení/zápis).

_Fresh � Stejné jako _Age

_AgeDb � Po£et sekund od posledního p°ístupu k databázi (£tení/zápis), na rozdíl od
p°edchozího je stá°í de�nováno poloºkou v databázi.

_FreshDb � Stejné jako _AgeDb
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Obrázek 3.3: Kon�gura£ní dialog ovlada£e PqDrv � Kon�gurace sekce Grup

_Period � Obsahuje nebo nastavuje parametr Period, tedy periodu vykonávání SQL
dotazu, jak je de�nováno pro kaºdou skupinu.

_Done � Ozna£uje, ºe poslední poºadavek byl úsp¥²n¥ dokon£en (hodnota se vypne po
£tení, pokud je Trigger vypnutý).

_Error � Indikuje, ºe poslední poºadavek selhal (hodnota se vypne po £tení, pokud je
Trigger vypnutý).

_Empty � Ozna£uje, ºe poslední poºadavek vrátil prázdnou sadu dat (hodnota se vypne
po £tení, pokud je Trigger vypnutý).

Tyto atributy jsou atributy skupiny, protoºe celá skupina je zapsána/£tena jedním
SQL p°íkazem. Proto lze na atribut odkazovat °et¥zcem reference signálu
PQ__<název_skupiny>_<název_atributu>, kde <název_skupiny> je hodnota volitel-
ného parametru Name ve £ásti Group.

Existují také dal²í pomocné globální signály:

Connect � p°ipojení k databázovému serveru.
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Connected � stav p°ipojení k databázovému serveru.

Reset � resetování £tení archivu (v²ech archiva£ních skupin).

Resetting � indikuje, ºe resetování skon£ilo.

GlobalId � nastaví nebo získá hodnotu parametru GlobalID v souboru *.rio.

GlobalString � nastaví nebo získá hodnotu parametru GlobalString v souboru *.rio.

Pro kaºdého pracovníka archivu (spojeného se sekcí Archiv v kon�gura£ním souboru)
existují také dal²í pomocné signály. To vyºaduje volitelný parametr Name v sekci Archive.
Ty lze získat pomocí °et¥zce reference signálu PQ__<název_archivu>_<název_volby>,
kde <název_volby> je:

_Count � po£et úsp¥²n¥ zapsaných poloºek archivu do databáze

_ErrorCount � po£et neúsp¥²ných poloºek archivu (p°esko£ených a nezapsaných do
databáze)

_LastErrorStr � £asové razítko poslední zpracované poloºky archivu (zapsané do da-
tabáze nebo p°esko£ené)
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Kapitola 4

Podrobnosti implementace

Dal²í informace o pouºití a implementaci ovlada£e PqDrv v systému REXYGEN jsou
shromáºd¥ny v této kapitole.

• Parametr Items v sekci Archive je seznam £ísel, kde liché poloºky znamenají od
a sudé do. Nap°. Items "2, 5, 10, 15" exportuje poloºky s ID 2 aº 5 a 10 aº
15. Po£et poloºek musí být sudý, i kdyº se exportují poloºky pouze s jedním ID.
Poloºky v parametru Items musí být se°azeny vzestupn¥.

• Po navázání spojení s databází jsou data kon�gurovaná sekcemi Archive automa-
ticky na£tena do databáze od posledního uloºeného záznamu. Tato funkce není
aktivní, pokud je tabulka databáze prázdná. V takovém p°ípad¥ se na£ítání dat
spustí pouze od aktuálního £asu. Pokud chcete na£íst stará data z archiv· do
prázdné databáze, vloºte um¥lý záznam s £asovým razítkem p°ed bod, ze kterého
chcete za£ít. Na£ítání starých dat je omezeno na 100 záznam· na období spu²t¥ní
ovlada£e, aby se p°ede²lo problém·m s výkonem. P°i nastavování doby spu²t¥ní
toto prosím vezm¥te na v¥domí.

• P°estoºe v¥t²ina databázových systém· nerozli²uje velká a malá písmena, °ídicí
systém REXYGEN je rozli²uje. Proto je ovlada£ PqDrv také citlivý na velká a malá
písmena ve vlajkách I/O (vlajky odpovídají názv·m sloupc· v databázi).

• V²echny hodnoty zapsané nebo na£tené z databáze jsou desetinná £ísla (typ double).
Sloupce databáze mohou být jiného typu, protoºe SQL dotazy jsou textové. Voli-
telný parametr Type m·ºe být pouºit, kde i znamená, ºe hodnota je zpracovávána
jako typ long, b ozna£uje typ bool, s ozna£uje typ string a r ozna£uje typ real.
Nap°íklad Type "rrisb" znamená, ºe první a druhá hodnota jsou reálná £ísla, t°etí
hodnota je celé £íslo, £tvrtá hodnota je °et¥zec a pátá hodnota je boolean.

• Vlajky musí být jedine£né v celém projektu, protoºe neobsahují identi�kátor Group.
V p°ípad¥ duplicity se zpracovává pouze první výskyt.

• V sekci Group je moºné de�novat (volitelný) parametr Name. V tomto p°ípad¥ musí
být vlajky ve tvaru <group_name>_<item_name>.
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• Ovlada£ vyºaduje uºivatelské jméno a heslo pro p°ihlá²ení do databáze. Obojí je
uloºeno v souboru *.rio jako £istý text stejn¥ jako v²echny ostatní parametry. Proto
se rozhodn¥ doporu£uje pouºívat dedikované p°ihla²ovací jméno s velmi omezenými
oprávn¥ními.

• V²echna £asová razítka (nap°. náhrada za ?T v SQL dotazech) jsou roz²í°ena do °e-
t¥zce ve tvaru <year>-<month>-<day> <hour>:<minute>:<second>.<mikrosecond>.
Je pouºita £asová zóna UTC (pokud není de�nována jiná £asová zóna pomocí pa-
rametru Options).

• Pro £asová razítka se doporu£uje pouºívat SQL datový typ s alespo¬ mikrosekun-
dovým rozli²ením1.

• Sou£asná implementace omezuje SQL °et¥zce na 1023 znak· (po expanzi otazník·).
Parametr Items (jak v sekci Archive, tak v sekci Group) je omezen na 64 hodnot.

• Sloupec Code v exportu alarmu je celé £íslo, kde nejniº²ích 5 bit· je t°ída alarmu
a vy²²ích 3 bity je podtyp alarmu. T°ídy jsou:
0 Systémový alarm
1 Boolovský alarm
2 Alarm pro Byte hodnotu
3 Alarm pro short hodnotu (znaménkové celé £íslo 16 bit·)
4 Alarm pro Long hodnotu (znaménkové celé £íslo 32 bit·)
5 Alarm pro Word hodnotu (bez znaménka 16 bit·)
6 Alarm pro DWord hodnotu (bez znaménka 32 bit·)
7 Alarm pro Float hodnotu
8 Alarm pro Double hodnotu
10 Alarm pro Large hodnotu (znaménkové celé £íslo 64 bit·)
12 Alarm pro String hodnotu
13 .. 16 Není pouºito
17 Událost skupiny hodnot typu Boolean
18 Událost skupiny hodnot typu Byte
19 Událost skupiny hodnot typu Short
20 Událost skupiny hodnot typu Long
21 Událost skupiny hodnot typu Word
22 Událost skupiny hodnot typu Dword
23 Událost skupiny hodnot typu Float
24 Událost skupiny hodnot typu Double
26 Událost skupiny hodnot typu Large
31 Potvrzení alarmu

Podtypy pro systémové alarmy jsou:
0 Ozna£ení data (není exportováno)
1 Výkonná událost
2 Archiva£ní událost

1https://www.postgresql.org/docs/current/static/datatype-datetime.html
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Úrove¬ v tomto p°ípad¥ ozna£uje událost. Výkonné události jsou následující:
0 Reset systému
1 Za£átek stahování
2 Konec stahování
3 Stahování se nezda°ilo
4 Zastavení výkonného programu
5 Spu²t¥ní výkonného programu
6 Vým¥na výkonného programu
7 Nastavení £asu

a archivní události:
0 Vymazání archivu (nyní nepouºíváno)
1 Uloºení obnovy archivu (nyní nepouºíváno)
2 Normální obnova archivu (nyní nepouºíváno)
3 Chyba kontrolního sou£tu (nyní nepouºíváno)
4 Chyba integrity (nyní nepouºíváno)
5 Zm¥na velikosti (nyní nepouºíváno)
6 P°ekro£ení limitu (pouze diskové archivy)
7 P°ete£ení bu�eru

Podtypy pro booleovské alarmy jsou následující:
0 Sestupná hrana (tedy p°ipojená booleovská prom¥nná byla zm¥n¥na z

hodnoty vysoká/pravda/1 na nízkou/nepravda/0)
1 Vzestupná hrana (tedy p°ipojená booleovská prom¥nná byla zm¥n¥na z

hodnoty nízká/nepravda/0 na vysokou/pravda/1)

Podtypy pro £íselné alarmy jsou následující:
0 Nízký alarm
1 Vysoký alarm
2 2. nízký alarm
3 2. vysoký alarm

Úrove¬ 0 ozna£uje konec podmínek alarmu. Alarmy s úrovní od 128 do 255 neo-
zna£ují konec podmínek alarmu tímto speciálním událostním alarmem. Potvrzení
alarmu by m¥lo mít stejný podtyp a úrove¬ jako potvrzený alarm. Neaktivní alarmy
jsou v²ak povaºovány za potvrzené potvrzením kteréhokoli podtypu. První úrovn¥
alarmu je také povaºováno za potvrzení potvrzením druhé úrovn¥.
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Kapitola 5

�e²ení problém·

Nejd°íve je vhodné prozkoumat knihovnu p°íklad·, zejména sekci 0404-02_PqDrv, která
se týká pouºití PqDrv.

Stejn¥ jako v p°ípad¥ jakéhokoli jiného problému se doporu£uje prohlíºet chybové a
ladící informace (sekce System Log v REXYGEN Studio). Neúsp¥²né p°ipojení k data-
bázi a/nebo ²patn¥ nakon�gurované SQL dotazy jsou uvedeny v protokolu. Nej£ast¥j²í
problémy zahrnují:

• Poºadované tabulky nejsou k dispozici v databázi. Databáze m·ºe rozli²ovat veli-
kost písmen.

• Nesoulad ve jménech sloupc·. Databáze m·ºe rozli²ovat velikost písmen.

• A£koli ovlada£ PqDrv pouºívá velmi jednoduchou syntaxi SQL, existují n¥které
rozdíly mezi jednotlivými databázovými systémy.

• Zejména p°i ru£ní de�nici SQL dotaz· je nutné d·kladn¥ ov¥°it syntaxi.

• Duplicitní název poloºky v parametru Items, coº má za následek nedostupnost
poloºky.

V p°ípad¥, ºe daný vstup nebo výstup funguje s jinými softwarovými nástroji a nefunguje
v REXYGEN, prosím oznamte nám problém. E-mail je preferován, kontaktujte nás na
support@rexygen.com. Za ú£elem co nejrychlej²ího zpracování va²í ºádosti nás prosím
informujte o následujících informacích:

• Identi�kace REXYGEN systému, který pouºíváte. Jednodu²e jej exportujte do sou-
boru pomocí REXYGEN Studio (Target → Licensing→ Export).

• Stru£ný a p°esný popis va²eho problému.

• Kon�gura£ní soubory REXYGEN (.mdl soubory) zredukované na nejjednodu²²í p°í-
pad, který stále demonstruje problémové chování.
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