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Kapitola 1

Ovlada£ CanDrv a systém

REXYGEN

1.1 Úvod

V této p°íru£ce je popsáno pouºívání ovlada£e CanDrv pro p°ipojení technických pro-
st°edk· vyuºívajících protokol CAN a CANopen k °ídicímu systému REXYGEN pro Win-
dows, Linux, Linux/XENOMAI. Je podporována varianta CAN 1.0 i CAN 2.0 (tj. Message
ID 11 i 29 bit·). Ovlada£ umoº¬uje získávat vstupy a nastavovat výstupy a to jak v re-
ºimu PDO tak i SDO. Ovlada£ byl vyvinut �rmou REX Controls.

A£koliv CANopen má architekturu producent-konzument, n¥které funkce (nap°íklad
download kon�gurace, p°epínání stavu sít¥) °ídí jen jedna stanice v síti a v dal²ím textu
bude ozna£ována Master zatímco ostatní stanice budou ozna£ovány Slave.

1.2 Poºadavky na systém

Obecn¥ lze °íci, ºe pro pouºití ovlada£e CanDrv musí být dodrºeny minimální poºadavky
nutné k provozování °ídicího systému REXYGEN. Pro kon�guraci ovlada£e posta£uje
b¥ºný po£íta£ PC (p°ípadn¥ v pr·myslovém provedení). Pro provozování ovlada£e na
cílovém za°ízení je pot°eba speciální komunika£ní karta.

Ovlada£ vyºaduje komunika£ní kartu �rmy PEAK (varianta pro sb¥rnici USB, PCI,
miniPCI, PCIexpress). Komunika£ní karty jiných výrobc· nejsou podpo°eny, ale v p°í-
pad¥ poºadavku je moºné jejich podporu doimplementovat.

Pro systém Windows a Linux/Debian je pot°eba nainstalovat ovlada£ komunika£ní
karty do jádra systému (viz webové stránky dodavatele nebo instala£ní CD dodávané s ko-
munika£ní kartou). Pro systém GNU/Linux je nutno nainstalovat balí£ek kmod-peak-linux-driver.

Aby bylo moºno ovlada£ vyuºívat, musí být na vývojovém (kon�gura£ním) po£íta£i
a na cílovém za°ízení (po£íta£i) nainstalováno programové vybavení:

Vývojový po£íta£

Opera£ní systém jeden ze systém·: Windows 10/11, GNU/Linux
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Vývojové nástroje verze REXYGEN pro daný opera£ní systém
Cílové za°ízení

�ídicí systém REXY-

GEN

verze pro zvolené cílové za°ízení s jedním z podporovaných
opera£ních systém·: Windows 10/11, GNU/Linux

V p°ípad¥, ºe vývojový po£íta£ je p°ímo cílovým za°ízením (°ídicí systém REXYGEN

bude provozován v jedné z variant Windows), instaluje se pouze jedna kopie °ídicího
systému REXYGEN.

1.3 Instalace ovlada£e

Pro opera£ní systém Windows se ovlada£ CanDrv instaluje jako sou£ást instalace °ídicího
systému REXYGEN. Pro nainstalování ovlada£e je nutné v instala£ním programu systému
REXYGEN za²krtnout volbu Ovlada£ protokolu CAN. Po typické instalaci se °ídicí sys-
tém REXYGEN nainstaluje do cílového adresá°e C:\Program Files\REX Controls\REX_<version>,
kde <version> ozna£uje verzi systému REXYGEN.

Po úsp¥²né instalaci se do cílového adresá°e zkopírují soubory:

CanDrv_H.dll � Kon�gura£ní £ást ovlada£e CanDrv.

CanDrv_T.dll � Cílová £ást ovlada£e CanDrv spou²t¥ná exekutivou RexCore. Tato verze
se pouºívá pokud na cílovém za°ízení b¥ºí opera£ní systém Windows 10/11. Pro
jinou cílovou platformu je na ni t°eba nainstalovat p°íslu²nou verzi systému REXY-

GEN.

DOC\CanDrv_CZ.pdf � Tato uºivatelská p°íru£ka.

Pro opera£ní systém Linux je potreba nainstalovat balí£ek rex-candrvt.

Ve v²ech p°ípadech je na cílový po£íta£ pot°eba nainstalovat ovlada£ komunika£ní
karty (viz vý²e).
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Kapitola 2

Za°azení ovlada£e do projektu

aplikace

Za°azení ovlada£e do projektu aplikace spo£ívá v p°idání ovlada£e do hlavního souboru
projektu a z p°ipojení vstup· a výstup· ovlada£e v °ídicích algoritmech.

2.1 P°idání ovlada£e CanDrv do projektu

P°idání ovlada£e CanDrv do hlavního souboru projektu je znázorn¥no na obr. 2.1.

prev next
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QTask

Level0
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EXEC

prev next

SIM

prev next

Task1

prev next

Task2

Obrázek 2.1: P°íklad za°azení ovlada£e CanDrv do projektu aplikace

Pro za°azení ovlada£e do projektu slouºí dva zvýrazn¥né bloky. Nejprve je na výstup
Modules bloku exekutivy EXEC p°ipojen blok typu MODULE s názvem CanDrv, který nemá
ºádné dal²í parametry.

Druhý blok CAN typu IODRV, p°ipojený na výstup Drivers exekutivy má parametry:

modul � jméno modulu ovlada£e, které se pro tento ovlada£ zadává: CanDrv
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classname � jméno t°ídy ovlada£e, které se pro tento ovlada£ zadává: CanDrvPOZOR!
Jméno rozli²uje velká a malá písmena!

cfgname � jméno kon�gura£ního souboru ovlada£e. Vytvá°ení kon�gura£ního souboru
je popsáno v kapitole 3. Doporu£eno je zadávat jej ve tvaru <jméno_t°ídy>.rio,
kde p°ípona .rio (Rex Input Output) byla zavedena pro tento ú£el.

Jménem tohoto bloku, na obr. 2.1 zadaným jako CAN, za£ínají názvy v²ech vstupních a
výstupních signál· p°ipojených k tomuto ovlada£i.

Ovlada£ CanDrv podporuje i úlohy b¥ºící synchron¥ s komunikací. To se provede
tak, ºe místo bloku typu IODRV se pouºije blok typu TIODRV (který má stejné parame-
try jako IODRV) a na jeho výstup Tasks p°ipojíme blok typu IOTASK (má analogické
parametry i význam jako blok typu TASK). Ovlada£ potom funguje tak, ºe ode²le SYNC

zprávu/packet (pop°. £eká na p°ijetí SYNC zprávy/packetu), spustí algoritmus de�novaný
blokem IOTASK, ode²le v²echny synchronní PDO a £eká na dal²í periodu.

Práv¥ popsané parametry bloku IODRV se kon�gurují v programu REXYGEN Stu-

diov dialogovém okn¥, jak je patrno z obr. 2.2 a). Kon�gura£ní dialog ovlada£e CanDrv,
popsaný v kapitole 3, se aktivuje po stisku tla£ítka Special Edit.

a) b)

Obrázek 2.2: Kon�gurace parametr· ovlada£e

V programovém systému Matlab Simulink se parametry bloku IODRV zadávají v pa-
rametrickém dialogu znázorn¥ném na obrázku 2.2 b). Poslední parametr slouºí k volání
kon�gura£ního dialogu ovlada£e p°ímo z prost°edí programu Matlab Simulink. Okamºit¥
po za²krtnutí tohoto polí£ka bude zavolán kon�gura£ní dialog ovlada£e CanDrv popsaný
v kap. 3.

5



2.2 P°ipojení vstup· a výstup· do °ídicího algoritmu

Vstupy a výstupy z ovlada£· se p°ipojují do soubor· s p°íponou .mdl jednotlivých úloh.
V hlavním souboru projektu jsou soubory úloh uvedeny pouze odkazem v blocích typu
QTASK nebo TASK, pop°. IOTASK p°ipojovaných na výstupy QTask, Level0,. . . , Level3
exekutivy. Pro p°ipojení vstup· a výstup· z ovlada£e CanDrv do °ídicího systému REXY-

GEN lze pouºít bloky, znázorn¥né na obr. 2.3.
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Obrázek 2.3: P°íklady pouºití vstupn¥-výstupních blok· s ovlada£em CanDrv

Blok typu From slouºící pro p°ipojení jednoho vstupu má parametr GotoTag roven
CAN__<IN>, blok typu Goto pouºívaný pro p°ipojení jednoho výstupu má tento para-
metr nastaven na CAN__<OUT>, kde <IN> a <OUT> jsou °et¥zce odkazující na object

dictionary (viz dále). V²echny °et¥zce pouºívané jako odkazy na data poskytovaná a
p°ijímaná ovlada£em CanDrvmají p°ímo na svém za£átku pre�x CAN povinn¥ následovaný
dv¥ma znaky _ (podtrºítko).

P°esn¥ji °e£eno, daný vstupn¥ výstupní blok je povaºován systémem REXYGEN za
blok p°ipojený k ovlada£i CanDrv, pokud jeho jméno (£i, v p°ípad¥ blok· typu From a
Goto, parametr Goto tag) za£íná jménem bloku typu IODRV popisujícího daný ovlada£.
Na obr. 2.1 to byl práv¥ blok CAN. Za£átek jména vstupního nebo výstupního bloku je
od zbytku jména vºdy povinn¥ odd¥len dv¥ma znaky _ .

Kdyby byl nap°. blok CAN z obr. 2.1 p°ejmenován na XY, za£ínala by jména v²ech
vstupn¥ výstupních blok· p°ipojených k ovlada£i CanDrv znaky XY__ . Z praktických
d·vod· je v²ak rozumn¥j²í volit pre�x mnemotechnicky blízký názvu ovlada£e.

Zbytek jména vstupního nebo výstupního bloku je odkaz do object dictionary (viz
dále) a má následující strukturu:

I<index>S<subindex>

kde <index> a <subindex> jsou £ísla de�nující objekt v object dictionary, jehoº
hodnotu £teme/zapisujeme. Je moºné £íst/zapisovat dal²í pomocné signály k danému
objektu. To se provede p°idáním p°ípony do názvu. Moºnosti jsou:

_RE � povolení £tení po sb¥rnici CAN.

_WE � povolení zápisu po sb¥rnici CAN.
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_Fresh � udává po£et sekund od poslední zm¥ny hodnoty (resp. kdy naposledy p°i²la
hodnota po sb¥rnici CAN - hodnota se nemusela zm¥nit).

Dále existují speciální symboly:

Status � Stav stanice. Moºné hodnoty jsou:

0 neexistující stanice (není v kon�guraci),
1 neznámý stav (stanice neodpovídá),
2 init (po zapnutí napájení),
3 preop (lze posílat SDO, ale PDO se neposílají a neakceptují),
4 stop (jako stav PREOP, ale aplikace m·ºe reagovat jinak),
5 operational(stanice pln¥ funk£ní)

Node<nodeID> � Stav vzdálené stanice, jejíº £íslo je <nodeID>. Hodnoty jsou stejné jako
v p°edchozím p°ípad¥.

RecvMsg � V reºimu CAN (tj. nikoliv CANopen obsahuje celou p°e£tenou zprávu. Je po-
t°eba pouºít blok INQUAD a potom:

y0 message ID
y1 délka dat v byte(tj. 0 aº 8; -1 zna£í ºádnou p°íchozí zprávu),
y2 první 4 byte dat (tj. 1. aº 4. byte),
y3 druhé 4 byte dat (tj. 5. aº 8. byte),

Pro p°íjem více zpráv zárove¬ lze pouºít symboly RecvMsg1, RecvMsg2, atd.

SendMsg � V reºimu CAN (tj. nikoliv CANopen obsahuje celou odesílanou zprávu. Je
pot°eba pouºít blok OUTQUAD a potom:

u0 message ID
u1 délka dat v byte(tj. 0 aº 8; -1 zna£í ºádná odesílaná zpráva),
u2 první 4 byte dat (tj. 1. aº 4. byte),
u3 druhé 4 byte dat (tj. 5. aº 8. byte),

Pro odeslání více zpráv zárove¬ lze pouºít symboly SendMsg1, SendMsg2, atd.

Pouºití blok· From a Goto pro vstup a výstup jednoho signálu do/z °ídicího algoritmu
umoº¬uje snadno p°echázet ze simula£ní verze algoritmu testované v systému Matlab
Simulink do systému reálného £asu REXYGEN. V systému Simulink je moºno k blok·m
From a Goto p°i°adit �protikusy� , kterými bude p°ipojen simula£ní model procesu, po
otestování m·ºe být model procesu z projektu odstran¥n. P°i p°ekladu modelu nahradí
díky zavedené a práv¥ popsané konvenci systém REXYGEN zbylé bloky From a Goto

vstupními a výstupními bloky.
Protoºe ovlada£ umoº¬uje pod jedním symbolickým jménem získávat n¥kolik vstup·

£i nastavovat n¥kolik výstup·, lze s výhodou pouºívat bloky £ty°násobných, osminásob-
ných a ²estnáctinásobných vstup· a výstup· (INQUAD, OUTQUAD, INOCT, OUTOCT a INHEXD,
OUTHEXD), viz obr. 2.3. V tomto p°ípad¥ je v názvu bloku odkaz na první poºadovaný
objekt a v následujících signálech jsou následující subindexy. Výhodou takového uºití je
zvý²ení rychlosti a £áste£n¥ i p°ehlednosti algoritm·. P°echod od simula£ní verze je v²ak
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v takovém p°ípad¥ trochu pracn¥j²í. Podrobný popis vícenásobných vstup· a výstup·
lze nalézt v p°íru£ce [1].
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Kapitola 3

Kon�gurace ovlada£e

Kon�gurace ovlada£e spo£ívá ve vytvo°ení tzv. �object dictionary� . Speci�kace CANopen
de�nuje, ºe v²echny parametry a p°edávané hodnoty jsou v tomto �object dictionary� .
Musíme tedy de�novat, které objekty na²e za°ízení obsahuje, jakou mají po£áte£ní hod-
notu a zda je lze £íst/zapisovat z algoritmu systému REXYGEN a zda je lze £íst/zapisovat
po sb¥rnici CAN.

Obecný popis kon�gura£ního dialogového okna a postup p°i kon�guraci jednotlivých
typ· objekt· je uveden v následujících sekcích této kapitoly.

3.1 Kon�gura£ní dialogové okno

Zatím není implementováno. Lze pouze vygenerovat implicitní kon�guraci (coº doporu-
£ujeme, protoºe se tím vytvo°í v²echny povinné objekty). Dále je nutné editovat p°ímo
*.rio soubor v textovém editoru (viz 6).
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Kapitola 4

Stru£ný popis sb¥rnice CAN

Sb¥rnice CAN je dvouvodi£ová sériová sb¥rnice na fyzické vrstv¥ podobná s dob°e zná-
mou RS-485. Budi£e jsou s tzv. otev°eným kolektorem, takºe logická 0 �p°etla£í� logickou
1. Dále platí pravidlo, ºe stanice, která zjistí, ºe vysílá logickou 1 a na sb¥rnici je logická 0
musí okamºit¥ p°estat vysílat a celou zprávu se pokusí vyslat znova po ukon£ení vysílání
aktuální zprávy.

Vzhledem ke kone£né rychlosti sv¥tla (²í°ení signálu v kabelu) a k poºadavku kont-
roly kolize na kaºdém bitu dostáváme omezení na celkovou délku kabelu. Pro zamezení
odrazu signálu na konci vedení musí být kabel na obou koncích zakon£en odporem rovna-
jícím se impedanci vedení (obvykle kolem 120ohm ). Vzhledem k maximálnímu proudu
budi£· je omezen po£et za°ízení na jednom kabelu na 32. Detailní informace o kabelech
a konektorech jsou uvedeny ve speci�kaci CAN (soubor 303_1v01070001.pdf).

Celá zpráva/packet posílaný po sb¥rnici CAN obsahuje £íslo zprávy (tzv. Message
ID n¥kdy téº ozna£ované COB-ID) a vlastní data, kterých m·ºe být 0 aº 8 byte. Zpráva
obsahuje je²t¥ n¥kolik dal²ích bit·, které nejsou pro dal²í výklad podstatné. Z vý²e uve-
deného vyplývá, ºe zprávy s niº²ím Message IDmají vy²²í prioritu. Pokud dále zajistíme,
ºe kaºdé Message ID vysílá nejvý²e jedna stanice, nem·ºe dojít ke ztrát¥ dat z d·vodu
kolize na sb¥rnici.

Stanice dále m·ºe vyslat paket ºádající o vyslání ur£ité Message ID (to se ov²em v
CanDrv nevyuºívá).

P·vodní standard CAN1.0 zavádí 11-bitové Message ID, pozd¥j²í revize CAN2.0 do-
voluje 11 i 29-bitové Message ID. 29-bitové Message ID lze pouºít jen pokud jej podpo-
rují v²echny za°ízení na sb¥rnici/kabelu.

Sb¥rnice CAN má architekturu producent-konzument, tj, kaºdý packet/zprávu p°ijí-
mají v²echny stanice. Stanice v²ak m·ºe mít zapnutý �ltr (ovlada£ CanDrv to nevyuºívá)
a n¥které zprávy pak nep°ijímá (resp. nep°edává nad°ízeným vrstvám). Na sb¥rnici exis-
tuje mechanismus potvrzování, takºe vysílající stanice pozná, ºe zprávu nikdo nep°ijal.
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Kapitola 5

Stru£ný popis protokolu CANopen

CANopen de�nuje objekty, které jsou p°ístupné nad°ízené vrstv¥ (obvykle cílové aplikaci).
Objekty se adresují £ísly 0 aº 65535(0xFFFF). Jednotlivé objekty mohou být logická
hodnota, celé i desetiné £íslo, text nebo obecné pole bajt· (tzv. DOMAIN). Dále objekt
m·ºe být pole nebo struktura vý²e uvedených typ·. K jednotlivým prvk·m se potom
p°istupuje pomocí subindexu, p°i£emº subindex 0 udává po£et prvk·. Tato struktura se
nazývá Object Dictionary a platí následující pravidla:

0x0000 ... 0x0FFF Reservováno pro de�nici typ·; p°i komunikaci se nepouºívá
0x1000 ... 0x1FFF Mají p°esn¥ daný význam a de�nují zejména, jak se data

(hodnoty objekt· v Object Dictionary) p°edávají po sb¥r-
nici CAN mezi jednotlivými stanicemi.

0x2000 ... 0x5FFF mohou se libovoln¥ pouºít aplikací
0x6000 ... 0xFFFF jsou de�novány aplika£ním pro�lem; pokud nap°íklad za°í-

zení podporuje pro�l DS402(servozesilova£e, °ízení motor·)
pak je 0x6040 °ídící slovo(s p°esn¥ daným významem jednot-
livých bit·), 0x6063 aktuální poloha, atd.

Povinná £ást obsahuje následující objekty(jde je o základní sadu; pozd¥j²í roz²í°ení
speci�kace dopl¬uje nap°íklad objekty pro multiplexed-PDO nebo konzoli opera£ního
systému):
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Index (hex) Object type Name Data type Acc M/O
1000 VAR device type UNSIGNED32 ro M
1001 VAR error register UNSIGNED8 ro M
1002 VAR manufacturer status register UNSIGNED32 ro O
1003 ARRAY pre-de�ned error �eld UNSIGNED32 ro O
1004 - reserved for compatibility reasons - - -
1005 VAR MESSAGE-ID SYNC UNSIGNED32 rw O
1006 VAR communication cycle period UNSIGNED32 rw O
1007 VAR synchronous window length UNSIGNED32 rw O
1008 VAR manufacturer device name Vis-String const O
1009 VAR manufacturer hardware version Vis-String const O
100A VAR manufacturer software version Vis-String const O
100B - reserved for compatibility reasons - - -
100C VAR guard time UNSIGNED16 rw O
100D VAR life time factor UNSIGNED8 rw O
100E - reserved for compatibility reasons - - -
100F - reserved for compatibility reasons - - -
1010 ARRAY store parameters UNSIGNED32 rw O
1011 ARRAY restore default parameters UNSIGNED32 rw O
1012 VAR MESSAGE-ID TIME UNSIGNED32 rw O
1013 VAR high resolution time stamp UNSIGNED32 rw O
1014 VAR MESSAGE-ID EMCY UNSIGNED32 rw O
1015 VAR Inhibit Time EMCY UNSIGNED16 rw O
1016 ARRAY Consumer heartbeat time UNSIGNED32 rw O
1017 VAR Producer heartbeat time UNSIGNED16 rw O
1018 RECORD Identity Object Identity(23h) ro M
1019 .. 11FF - reserved for future extension - - -
1200 .. 127F RECORD 1st to 128th Server SDO parameter SDO Parameter(22h) ro O
1280 .. 12FF RECORD 1st to 128th Client SDO parameter SDO Parameter(22h) ro O
1300 .. 13FF - reserved for future extension - - -
1400 .. 15FF RECORD 1st to 512th receive PDO Parameter PDO CommPar(20h) rw M/O
1600 .. 17FF RECORD 1st to 512th receive PDO mapping PDO Mapping(21h) rw M/O
1800 .. 19FF RECORD 1st to 512th transmit PDO Parameter PDO CommPar(20h) rw M/O
1A00 .. 1BFF RECORD 1st to 512th transmit PDO mapping PDO Mapping(21h) rw M/O

p°i£emº

pouºité struktury mají následující prvky:

• PDO CommPar(20h)
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1 UNSIGNED32 MessageID pokud je nahozen bit29 jde o 29bi-
tové MessageID, pokud je nahozen bit31,
MessageID je neplatné

2 UNSIGNED8 transmision type 1 aº 240 posílá se cyklicky a synchron¥
se SYNC packetem, £íslo zna£í po kolika
SYNC packetech jdou data, ostatní jsou
necyklické reºimy (v CanDrv n¥které ne-
fungují)

3 UNSIGNED16 inhibit time doba ve 100us po kterou je zablokováno
vyslání PDO od jeho p°edchozího vyslání
(tj. minimální perioda v necyklickém re-
ºimu)

4 UNSIGNED8 reserved -
5 UNSIGNED16 event timer v CanDrv se nepouºívá

• PDO Mapping(21h)

1 .. 40 UNSIGNED32 1st to 64th object to be mapped po °ad¥ index(U16), su-
bindex(U8), po£et bit· v
PDO(U8)

• PDO Parameter(22h)

1 UNSIGNED32 MessageID client->server -
2 UNSIGNED32 MessageID server->client -
3 UNSIGNED8 NodeID £íslo stanice (NodeID), se kterou se

komunikuje
6-255 SIGNED64 SDOmapping roz²í°ení REXYGEN - po rade pe-

rioda v milisekundách(U16), místní
index(U16), vzdálený index(U16),
místní subindex(U8), vzdálený in-
dex(U8)

Data mezi jednotlivými stanicemi se vym¥¬ují bu¤ mechanismem SDO(Service Data
Object) nebo mechanismem PDO(Process Data Object). Mechanismus SDO funguje tak,
ºe jedna strana (tzv. client) po²le dotaz, ve kterém je index a subindex objektu a pokud je
to zápis, tak i zapisovaná hodnota. Druhá strana (tzv. server) p°ijme poºadavek a odpoví
poºadovanou hodnotu (resp. zapí²e hodnotu a po²le potvrzení) nebo chybový kód. Pokud
se data nevejdou do jednoho packetu/zprávy (tj. pokud jsou del²í neº 4byte), rozd¥lí se
na více zpráv. Message ID pro SDO zprávy de�nují objekty 0x1200 aº 0x127F (kaºdý
objekt pro jednu stanici, tj. tímto zp·sobem lze komunikovat s aº 128 stanicemi) pro
server a 0x1280 aº 0x12FF pro klienta.

Mechanismus PDO funguje tak, ºe data (opravdu jen vlastní data bez dal²ích údaj·)
z n¥kolika objekt· jsou poskládána do jedné zprávy a odeslána. P°ijímací strana pozná
podle Message ID co je to za data a nastaví je do p°íslu²ných objekt· (obecn¥ i obvykle
jsou to jiné objekty neº na vysílací stran¥). Takovýchto PDO p°enos· (vysílacích i p°ijí-
maných) m·ºe být de�nováno na kaºdé stanici více (aº 512 - viz popis object dictionary,
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ale n¥která za°ízení podporují mén¥ nebo je mají nastaveny napevno). Pro nastavení
Message ID ,periody a dal²ích parametr· vysílaných PDO slouºí objekty/parametry
0x1800 aº 0x19FF, p°i£emº po°adí hodnot ve zpráv¥ (tj. hodnoty kterých objekt· z ob-
ject dictionary se posílají) ur£ují objekty/parametry 0x1A00 aº 0x1BFF, tj. 1.PDO má
parametry v objektu 0x1800 a p°i°azení hodnot v objektu 0x1A00, 2.PDO má parametry
v objektu 0x1801 a p°i°azení hodnot v objektu 0x1A01, atd. Pro p°ijímaná PDO se totéº
de�nuje v objektech 0x1400 aº 0x15FF a 0x1600 aº 0x17FF.

V p°edchozím textu bylo ukázáno, jak se v CANopen de�nují r·zné zprávy. V zá-
sad¥ lze pro kaºdý typ zprávy de�novat Message ID libovoln¥, jen je pot°eba dodrºet
pravidlo, ºe dv¥ stanice nesmí vysílat stejné Message ID. Aby se toto usnadnilo, jsou
n¥které hodnoty pro daný ú£el dopru£ené/implicitní a n¥které zakázané. Situaci shrnuje
následující tabulka:

Typ zprávy MessageID poznámka
NMT 0 nelze zm¥nit
- 1 rezervováno pro pozd¥j²í pouºití
SYNC 128(0x80) lze zm¥nit v objektu 0x1005
EMERGENCY 128(0x80)+<NodeID> lze zm¥nit v objektech 0x1014, 0x1015
TIMESTAMP 256(0x100) lze zm¥nit v objektech 0x1012, 0x1013
- 256(0x100)+<NodeID> rezervováno pro pozd¥j²í pouºití
PDO1(tx) 384(0x180)+<NodeID> nastavení viz text
PDO1(rx) 512(0x200)+<NodeID> nastavení viz text
PDO2(tx) 640(0x280)+<NodeID> nastavení viz text
PDO2(rx) 768(0x300)+<NodeID> nastavení viz text
PDO3(tx) 896(0x380)+<NodeID> nastavení viz text
PDO3(rx) 1024(0x400)+<NodeID> nastavení viz text
PDO4(tx) 1152(0x480)+<NodeID> nastavení viz text
PDO4(rx) 1280(0x500)+<NodeID> nastavení viz text
SDO(tx) 1408(0x580)+<NodeID> rezervováno; nesmí se pouºívat k jiným ú£el·m
SDO(rx) 1537(0x600)+<NodeID> rezervováno; nesmí se pouºívat k jiným ú£el·m
- 1760(0x6E0) rezervováno pro pozd¥j²í pouºití
NMT Error 1793(0x700)+<NodeID> rezervováno; nesmí se pouºívat k jiným ú£el·m;
Control lze zm¥nit v objektech 0x1016, 0x1017
- 2020(0x780) reservováno pro pozd¥j²í pouºití
- 2020(0x780)+<NodeID> reservováno pro pozd¥j²í pouºití

Detailní popis v²ech objekt·, formát SDO packet· a pod. je ve speci�kaci CANopen
(v souboru 301_v04000201.pdf).
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Kapitola 6

Formát kon�gura£ního souboru

Soubor *.rio je textový, takºe jej lze v p°ípad¥ pot°eby prohlíºet i upravovat v libovolném
textovém editoru pracujícím s prostým textem (nap°íklad Notepad). Struktura souboru
je z°ejmá z následujícího p°íkladu:

CANopen {

NetAdapter "pcanpci0"

#NetAdapter "usb1"

NodeID 1

BaudRate 1000000

NodeMode 0x207

TimeoutSdo 0.2

Object {

Index 0x1000

Count 1

Entry {

Subindex 1

Flags 0x00000125

avi 0x6000

Value 301

}

}

Object {

Index 0x1280

Count 3

Entry {

Subindex 1

Flags 0x0000000D

avi 0x6000

Value 0x602

}

Entry {
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Subindex 2

Flags 0x0000000D

avi 0x6000

Value 0x582

}

Entry {

Subindex 3

Flags 0x0000000D

avi 0x2000

Value 2

}

}

}

Platí, ºe parametry, jejichº název za£íná znakem # jsou ignorovány a lze je tedy vyuºít
jako komentá°. Sekce Object se opakuje tolikrát, kolik de�nujeme objekt·/index· v
�object dictionary� . Obdobn¥ sekce Entry se opakuje pro kaºdý subindex. V názvech
parametr· i sekcí se rozli²ují velká a malá písmena.

Význam jednotlivých parametr· je následující:

NetAdapter � Název komunika£ní karty v opera£ním systému. V Linuxu je to obvykle
pcanpci0 pro PCI kartu a pcanusb0 pro USB kartu; ve Windows usb1 pro USB
kartu.

NodeID � �íslo stanice pro CANopen. M·ºe nabývat hodnot 1 aº 127.

BaudRate � Rychlost sb¥rnice v bitech za sekundu. V²echny stanice na jedné lince musí
mít nastavenu stejnou.

TimeoutSdo � Doba v sekundách, jak dlouho se £eká na odpov¥¤ na SDO p°íkaz.

NodeMode � Upravuje n¥které vlastnosti ovlada£e. Kaºdý bit p°edstavuje/zapíná ur£itou
vlastnost, p°i£emº:

bit 0 stanice má Master funkce (spou²t¥ní sít¥, kon�gurace stanic)
bit 1 synchronizace semaforem (lze pro urychlení vypnout, pokud v²echny

vstupy a výstupy do tohoto ovlada£e vedou jen z jemu p°idruºenému
IOTASKu)

bit 2 Master stanice p°ejde do plného provozu i kdyº nejsou k dispozici v²echny
nakon�gurované Slave stanice

bit 8 reºim CAN (tj. bez CANopen vrstvy); celá kon�gurace je ignorována a
lze pouºívat jen vstup RecvMsg a výstup SendMsg; v tomto reºimu nelze
pouºít IOTASK

bit 9 ve stavu preop se ignoruje, ºe Slave stanice neposílá stavové informace
(tzv. heartbeat); odporuje to sice speci�kaci CANopen, ale n¥která za°ízení
dokud nejsou nakon�gurována status neposílají
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Index � �íslo objektu v �object dictionary�

Count � Po£et subindex· objektu, tj. po£et následujících sekcí Entry. Subindexy se
nesmí vynechávat, takºe je to sou£asn¥ nejvy²²í subindex.

Subindex � �íslo subindexu, který de�nuje tato sekce Entry.

Flags � Upravuje n¥které vlastnosti poloºky. Kaºdý bit p°edstavuje/zapíná ur£itou
vlastnost, p°i£emº:

bit 0 hodnota/subindex m·ºe být £ten systémem REXYGEN

bit 1 hodnota/subindex m·ºe být m¥n¥n/zapisován systémem REXYGEN

bit 2 hodnota/subindex m·ºe být £ten po sb¥rnici CAN
bit 3 hodnota/subindex m·ºe být m¥n¥n/zapisován po sb¥rnici CAN
bit 4 hodnota/subindex m·ºe být mapován do PDO
bit 5 nastavuje se pokud, je jen jeden subindex a je povaºován za hodnotu celého objektu

avi � Typ hodnoty. Moºnosti jsou:

0x1000 logická hodnota (on/o�)
0x2000 BYTE/UNSIGNED8 - 8bitové £íslo bez znaménka
0x3000 SHORT/SIGNED16 - 16bitové £íslo se znaménkem
0x4000 LONG/SIGNED32 - 32bitové £íslo se znaménkem
0x5000 WORD/UNSIGNED16 - 16bitové £íslo bez znaménka
0x6000 DWORD/UNSIGNED32 - 32bitové £íslo bez znaménka
0x7000 FLOAT/REAL32 - 4bajtové desetinné £íslo (dle IEEE754)
0x8000 DOUBLE/REAL64 - 8bajtové desetinné £íslo (dle IEEE754)
0xA000 LARGE/SIGNED64 - 64bitové £íslo se znaménkem
0xC000 STRING - text
0xD000 INTPTR/DOMAIN - obecné pole bajt· (zadává se do uvo-

zovek jako £íslo v hexadecimálním formátu)

Value � Vlastní (po£áte£ní) hodnota subindexu. Formát musí odpovídat parametru
avi.
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Kapitola 7

Poznámky k implementaci

V této kapitole jsou soust°ed¥ny poznatky, které vznikly z dosavadních zku²eností. N¥-
které poloºky v kon�guraci jsou £asto nesprávn¥ pochopeny, ale podrobný popis vý²e by
zhor²oval £itelnost textu. Proto jsou tyto post°ehy uvedeny ve zvlá²tní kapitole.

• N¥kdy je pot°eba £íst/zapisovat hodnotu, která nejde namapovat do PDO. Protoºe
zvolená koncepce umoº¬uje p°edávat do výkresu jen hodnoty z lokálního �object
dictionary� a nikoliv volat SDO, je pot°eba hodnoty z jiné stanice n¥jak p°e£íst.
Za tím ú£elem byly do struktury SDO client parameters (tj. do objekt· 0x1280 aº
0x12FF) p°idány od subindexu 6 dal²í parametry. Musí být typu UNSIGNED64
nebo SIGNED64 kde (od nejvy²²ích bit·):

UNSIGNED16 perioda £tení/zápisu v milisekundách
UNSIGNED16 index lokálního objektu
UNSIGNED16 index objektu na vzdálené stanici
UNSIGNED8 subindex lokálního objektu na vzdálené stanici
UNSIGNED8 subindex objektu na vzdálené stanici

S kaºdou stanicí lze takto vym¥¬ovat aº 250 objekt· pomocí SDO. Perioda je
vlastn¥ �ihibit time� , tj. dotazy se nevysílají £ast¥ji. Pokud je perioda krátká a
dotaz· hodn¥, bude skute£ná perioda del²í. Formát objektu/subindexu na vzdálené
stanici se p°edpokládá stejný jako v lokálním objektu/subindexu.

• Pokud je pot°eba kon�gurovat PDO po síti (tj. nastavovat objekty 0x1400 aº
0x1BFF) je pot°eba vºdy nejprve stanici p°epnout do PREOP reºimu, pak za-
kázat PDO(tj. v MessageID nastavit bit31), dále nastavit délku pole (tj. subindex
0) na 0, a pak zm¥nit dal²í prvky objektu. Nakonec nastavit správnou délku ob-
jekt· a MessageID. Postup se m·ºe mírn¥ li²it podle výrobce, ale pokud do t¥chto
prvk· (p°ípadn¥ i jiných) nejde zapisovat, tak p°í£ina je pravd¥podobn¥ jedna z
vý²e uvedených.

• Implementace CANopen v systému REXYGEN nepodporuje TIME_SYNC (tj. p°es-
n¥j²í synchronizaci) a nepodporuje multiplexed-PDO. SYNC packet je vysílán v
kaºdé period¥ ovlada£e CanDrv . Reºim Slave je podpo°en, ale synchronizace na
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SYNC packet je jen p°ibliºná (zprávy se vy£ítají z komunika£ní karty s periodou,
která je nastavena pro ovlada£ v systému REXYGEN a to je tedy i nep°esnost
zasynchronizování).

• V p°ípadech, kde více objekt· slouºí ke stejnému ú£elu, se musí vºdy pouºít první
objekt z dané skupiny. Vºdy tedy musí být pouºita dvojice 0x1800/0x1A00 pro
odchozí PDO, 0x1400/0x1600 pro p°íchozí PDO, 0x1200 pro serverovská SDO a
0x1280 pro klientská SDO. Toto drobné omezení zjednodu²uje implementaci.

• Zdá se, ºe pokud vyslanou zprávu ºádná stanice nep°ijme komunika£ní karta p°ejde
do chybového stavu a za ur£itých okolností se jiº nevzpomatuje. Toto nastává pokud
se p°ipojují za°ízení na sb¥rnici CAN �pod nap¥tím� pop°ípad¥ se kaºdé za°ízení
zapíná a vypíná nezávisle. Podobná chyba také vzniká p°i r·zných komunika£ních
rychlostech. V takovém p°ípad¥ je nutné v²e vypnout a zapnout pokud moºno
najednou nebo Master stanici jako poslední.

• V linuxu jsou podporovány 3 typy ovlada£·:
raltime-char-device je podporovan jen v jadru s rozsirenim XENOMAI; pokud je spravne nainstalovan, zobrazuje se jeho název v /proc/rtdm/ (nap°. pcan0) a stejný náyev napí²eme do parametru NetAdapter v kon�gura£ním souboru
char-device pokud je spravne nainstalovan, zobrazuje se jeho název v /dev/ (nap°. pcanpci0); do parametru NetAdapter jej pí²eme s celou cestou (tj. nap°. /dev/pcanpci0); pokud není nainstalováno roy²í°ení XENOMAI, lze psát i bez cesty (tj. nap°. pcanpci0).
net-device pokud je spravne nainstalovan, zobrazuje jej p°íkaz ipconfig nebo ip link; do parametru NetAdapter pí²eme zobrzený název (tj. nap°. can0) a navíc je v parametru NodeMode nastavit £tvrtý bit (p°i£íst 8). POZOR v závislosti na verzi kernelu v tomto reºimu se nenastaví správn¥ bitrate a je to pot°eba z p°íkazové °ádky p°ed su²t¥ním RexCore (p°íkaz má tvar ip link set can0 type can bitrate 125000 restart-ms 1000)

19



Kapitola 8

Co d¥lat p°i problémech

Nej£ast¥j²í chyby jsou:

Nezapojený ukon£ovací odpor.

Rozdílná bitová rychlost u za°ízení na jedné lince.

Pokud se pouºívá 29-bitové Message ID, existují z°ejm¥ r·zné implementace takºe se
n¥kdy stává, ºe je obrácen¥ po°adí bit· (nejniº²ích 11bit· je na nejvy²²ích bitech
MessageID). Pokud tedy zprávy nechodí, je vhodné toto zkontrolovat.

Kaºdý komunika£ní standard de�nuje, zda se pro p°enos pouºije little-endian nebo big-
endian formát. CANopen pouºívá little-endian (tj. stejný jaký pouºívají procesory
Intel nebo ARM). Ob£as se stává, ºe na to vývojá°i zapomenou a konverzi neprovádí
(problém samoz°ejm¥ vzniká, pokud procesor je big-endian, tj. nap°íklad Motorola
nebo Siemens), takºe vícebajtová £ísla mají obrácen¥ po°adí bajt·.

V p°ípad¥, ºe daný ovlada£ CanDrvfunguje v jednoduchých testovacích p°íkladech správn¥
a p°i pot°ebné kon�guraci nefunguje, prosíme o zaslání informace o problému (nejlépe
elektronickou cestou) na adresu dodavatele. Pro co nejrychlej²í vy°e²ení problému by
informace by m¥la obsahovat:

• Identi�ka£ní údaje Va²í instalace � verzi, £íslo sestavení (build), datum vytvo°ení
instalace, licen£ní £íslo.

• Stru£ný a výstiºný popis problému.

• Co moºná nejvíc zjednodu²enou kon�guraci °ídicího systému REXYGEN, ve které
se problém je²t¥ vyskytuje (ve formátu souboru s p°íponou .mdl).

• Kon�gura£ní soubor ovlada£e CanDrv.
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